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1. Objeto: 

Los talleres de Premontaje de Decorados en Prado del Rey, disponen de máquinas neumáticas 
que  necesitan  aire  comprimido  para  su  funcionamiento.  En  la  actualidad  tenemos  dos 
compresores,  para  producir  el  aire  comprimido.  Pero  uno  de  ellos  esta  averiado  y  no  tiene 
reparación. 

El presente pliego tiene por objeto establecer las actuaciones necesarias para llevar a cabo la 
sustitución  de  uno  de  los  dos  compresores  aire  comprimido,  que  abastece  las  maquinas 
neumáticas de  los  talleres de Premontaje de Decorados en Prado del Rey,  y  así,  asegurar el 
suministro de aire a dichas máquinas. 
 

 

2. Descripción de la obra y condiciones técnicas para su ejecución  

Los trabajos se desarrollan en la caseta donde se encuentra ubicados los compresores  

Es importante, señalar que la solución adoptada conlleva la realización de diferentes trabajos 
de  reparación  de  escasa  entidad,  sin  haber  sido  necesario  en  ningún  caso  realizar  ninguna 
intervención en el edificio que altere en modo alguno su configuración formal, constructiva o 
funcional.  
 

Como  se  detalla  en  el  presupuesto  y  mediciones,  las  intervenciones  serán  las  mínimas 

necesarias para devolver la funcionalidad y correcto acabado a los elementos tratados 

Los trabajos requeridos para la sustitución del compresor son los siguientes: 

‐ Desmontaje del compresor averiado y retirada a punto de reciclaje 
‐ Montaje de compresor nuevo 

‐ Conexionado, puesta en marcha y comprobaciones.  
 

Los  trabajos  y  materiales  se  describen  en  las  mediciones  y  presupuesto  de  manera  más 

exhaustiva. 

La empresa que resulte adjudicataria estará obligada a:  

- Entregar las instalaciones y todos sus componentes a la Corporación RTVE en el plazo 

establecido. 

- Descarga  y  traslado  de  equipos  y  materiales,  así  como,  medios  auxiliares  (grúa, 

sistemas hidráulicos de transporte, plataformas, etc). 

- Trabajos necesarios para  la  instalación de dichos equipos, materiales y componentes 

en el espacio designado, dejándolo en condiciones de uso. 
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- Retirada de todos los residuos tanto de la nueva obra como los existentes.  

- Limpieza de la zona de trabajo cada vez que se realice una actuación para no interferir 

en el tránsito y uso por los trabajadores de RTVE. 

- Entrega de documentación técnica completa que incluya: Certificados de marcado CE 

de materiales utilizados, ensayos, garantías, planos, etc. 

Los trabajos se realizarán en todo momento siguiendo las normas de la construcción, Código 
Técnico de la Edificación y demás normativas y Reglamentos Estatales y Autonómicos. 

Se tendrán en cuenta las especificaciones dadas por los fabricantes para la correcta utilización 
y aplicación de los mismos. 

Es responsabilidad del adjudicatario comprobar que se reúnen las condiciones necesarias para 
ejecutar los trabajos previstos. 

El suministrador será responsable de la vigilancia de sus materiales durante el almacenaje y el 
montaje. 

Los  trabajos  de  montaje  y  puesta  en  funcionamiento  necesarios  garantizarán  en  todo 
momento la integridad de la instalación. 

Los trabajadores que realicen los trabajos deberán de estar en posesión de los certificados que 
les habiliten y acrediten para poder realizar los mismos. 

La empresa adjudicataria será responsable de que el personal que trabaje en la obra reúna los 
requisitos,  formación, alta en s.s.,  etc. Así  como  la gestión de  toda esta documentación o  lo 
que  se  le  puede  solicitar  a  través  de  la  plataforma  de  Coordinación  de  Actividades 
Empresariales de RTVE y a través del Coordinador de Seguridad y Salud y Dirección Facultativa. 

 
En  todo momento  la  producción  de  RTVE  es  prioritaria,  y  los  trabajos  se  desarrollarán  en 
horario  nocturno,  festivos  y  fines  de  semana,  si  fuera  necesario  para  asegurar  las 
necesidades de producción sin coste adicional para RTVE. 

 
El  expediente  incluye  en  su definición  estudios, marcas, medidas  y modelos  específicos  que 
describen de forma orientativa las especificaciones técnicas requeridas. En todos los casos se 
acepta expresamente los productos EQUIVALENTES que sean debidamente justificados con la 
aportación  de  la  documentación  técnica  necesaria  para  su  verificación  (estudios,  fichas 
técnicas, medidas etc.). 

La  empresa  adjudicataria  realizará  los  trabajos  con  la  protección  previa  necesaria,  siendo 
responsable del deterioro que se pueda producir en el interior del edificio como consecuencia 
de los trabajos. 
 

 

2.1.   Alcance de los trabajos 

El proceso de obra se iniciará mediante la correspondiente Acta de Replanteo firmada por 

los  integrantes  de  la  Unidad  de  Servicios  a  Sedes  e  Infraestructuras  de  CRTVE  y  el 

Adjudicatario del Expediente. 
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CERTIFICACIONES.  La  Certificación  Final  se  entenderá  como  Remate  de  Facturación  y 

seguirá la mecánica del resto de Certificaciones, debiendo contar para su efectividad con el 

Conforme expreso de la Unidad de Servicios a Sedes e Infraestructuras de CRTVE.  

VISITAS DE OBRA. Las visitas de obra se efectuarán cada semana con presencia del equipo 

humano permanente de la empresa adjudicataria responsable de la obra y en su caso los 

representantes de RTVE. Debido a la corta duración de la obra, se establecerán las visitas 

los días que sean necesarios acorde al desarrollo de la ejecución, previa comunicación por 

parte de RTVE.  

FINALIZACIÓN. El expediente se considerará finalizado, más allá del Acta de Recepción, con 

la  entrega  de  la  documentación  final  de  obra,  como manuales  de  equipos  instalados  y 

esquemas de instalaciones si hubiera modificación de las mismas. 

2.2 Recursos humanos asignados a la obra 

Medios personales permanentes que integran el equipo de obra.  

‐ Encargado técnico, con presencia a tiempo completo. 

‐ Técnicos necesarios para retirada/montaje e instalación de los equipos. 

 

3.    Contenido de la Propuesta técnica 
 
Las propuestas técnicas serán evaluadas de acuerdo con lo requerido a continuación y podrán 
ser declaradas técnicamente como aptas o no aptas teniendo en cuenta el contenido de la 
documentación presentada por el licitador.  
 
A‐Documentación Técnica del equipo.  
 
Incluirá documentación sobre las características técnicas del equipo a instalar que permita 
identificar las prestaciones del mismo indicadas a continuación. 
 
Ficha de prestaciones de producto a instalar 
 

Concepto Características 
Modelo  
Referencia  
Transmisión  
Funcionamiento  
Presión (bar)  
Potencia motor (KW/CV)   
Tensión alimentación (V/fases/Hz) 
 

 

Salida de aire (“)  
Caudal ISO 1217 (l/min)  
Dimensiones A x L x H (mm)  
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B‐Propuesta de ejecución de la obra 
 
La propuesta técnica de ejecución estará integrada en único fichero PDF, su contenido será 
evaluado según los criterios del apartado 10 del anexo II del Pliego de Condiciones Generales. 
 
B.1.Memoria explicativa: memoria constructiva de los trabajos, con descripción de actuaciones 
y soluciones, fases, personal y materiales, etc.  
 
 
B.2 Compromiso de Plazo de Ejecución de la obra en 2 semanas. 
El punto B.1 deberán desarrollarse de acuerdo con el Plazo de Ejecución propuesto. 
 
B.3 Servicio Técnico Oficial. Acreditar existencia de Servicio Técnico Oficial de la marca del 
equipo ofertado.  
 
. 
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ANEXO: MEDICIONES, PLAZO DE PRESENTACION Y DOCUMENTACION GRAFICA 
 

 
 

UNIDAD DE SERVICIOS A SEDES E INFRAESTRUCTURAS DE RTVE. 
 

 
 

 

SUSTITUCION DE COMPRESOR DE AIRE 

COMPRIMIDO EN NAVE DE PREMONTAJE 

PRADO DEL REY 
 

 
MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 

 MEDICION P. UNITARIO IMPORTE

Instalación de compresor marca PUSKA mod. DRM50 10 o 
similar con las siguientes características: 

  
Elemento compresor S90  
Transmisión ENGRANAJES  
Funcionamiento TODO-NADA  
Presión (bar) 10  
Potencia motor (Kw/CV) 37 / 50  
Tensión alimentación (V/fases/Hz) 400/3/50  
Arranque ESTRELLA-TRIÁNGULO  
Salida de aire (") 1-1/2"  
Caudal ISO 1217 (l/min) 5700  
Nivel sonoro ISO 2151 (dB) 73  
Dimensiones A x L x H (mm) 1060x1247x1630 aprox.  
Peso (Kg) 610  

 

1,00 14.236,36 € 14.236,36 €

Desmontaje y retirada a punto de reciclaje 1,00 272,73 € 272,73 €

Conexionado y puesta en marcha 1,00 125,00 € 125,00 €

Pequeño material de conexionado ( latiguillo de 1 1/2" 1,00 181,82 € 181,82 €

 
TOTAL  14.815,91 €
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DOCUMENTACION GRAFICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este es el compresor averiado. 
Y estas las medidas 
110x 131x 148cm 
anchura x fondo x 
altura. 

 
 

 


